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Strona nr 1/3 Pszczyna 2023-02-08
SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | EADAR NR SB/12485/0212023 A0 00O 001
Zleceniodawca ID: 2254
Miejska Spétka Komunalna Sp. z 0.0. w Imielinie
ul. Imielinska 87
41-407 Imielin
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-12-06 nr 12/2021/SGS, numer systemowy: 23000380
Obszar badan: obszar requlowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badari: poltwierdzenie spetnienia wymagari
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
012518/02/2023 Studnia MYS37, ul. Sciegiennego Woda surowa
Studnia
NrBboratoainy Dane zwigzane z pobieraniem probek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
012518/02/2023 2023-02-03, godz.09:43 Wojciech Anusiewicz - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania probki
Barwa: brak Metnos¢:  brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / prébka-jednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badarn Data zakoriczenia badan
2023-02-03, godz.13:45 2023-02-03 2023-02-07
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp.zo. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimlerza 3 mgr Katarzyna Gilowska
NIP: 5360005608 jalist jekto i
Esibisbslorium EGS Ba specjalista ds. projektow srodowiskowych
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4452500; fax: 32 4472072
3 i:;k;hz;:ie; e Laboratoria:
dal Pszczyna 43-200, Cieszyniska 52a t +48 32 449 2500 f 448 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-889, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pila 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t 448 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice B74 t +48 32 449 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t +48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakladowy 27 167 800,00 zi
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SPRAWOZDANIE Z POBIERANIA | BADAN NR SB/12485/02/2023

RS Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody
niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw warto$¢ minimalna moze zosta¢ obnizona do 4,5 jednostek pH. Dia wody
roziewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla wartosé
minimalna moze by¢ nizsza.

2 LAk2G W punkcie czerpainym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlerem lub jego zwigzkami; Dopuszczalne stezenie woinego
chloru w zbiorniku magazynujacym wodg w $rodkach transportu ladowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

n:210:H W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej
nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidtowych zmian.

ks Pozgdana wartosc tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidiowych zmian.

4).z18 Warunek: [azotany}/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotandw (NO 5) | azotynow
(NO.) w mgll. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Sl Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

— 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

By 1710yz0 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

Rt Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykona¢ badanie parametru E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzadzenia.

9218 Nalezy bada¢ w wodzie pochodzacej z ujeé powierzchniowych i mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych wartosci nalezy zbadac, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizmow chorobotworczych, np. Cryptosporidium.

Normalprocedura badawcza Data, wersja illub informacje dodatkowe

PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21.01.2021 r.

PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 7.9°C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 7.9°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

| PN-EN 1622:2006 B Metoda uproszczona, parzysta, wybér niewymuszony

Objas$nienia:
A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.9011.4.36.2022 z dnia 26.10.2022r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochylg.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartoéé to
dolna granica oznaczalnosci (y) wraz z odpowiadajgca tej wartosci niepewnoscig (ytU) (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).
Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru opiera sie na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci
okofo 95%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - potaczong niepewnosé standardows uznano za
réwna odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewno&¢ podano dla analizy. Niepewno$é pobierania probki wynosi
25%.
Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Kus$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium
SGS Polska Sp. z 0. 0.
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIF: 5360005608
Laboratorium SGS Folska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyrska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogdlnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowig element oferty, dostepne sa na stronie:

https:fiwww. sgs.pl/pl-pliterms-and-condilions), w oparciu o ktére zrealizowano ustugg. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarte w OWSU.

Ustuge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wediug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. 8GS Polska Sp. z 0.0 ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawea; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieauloryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy | wygladu jest niezgodne i podlega éciganiu w $wietle prawa

Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w calosci, kopiowanie czgéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badari i pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie adnoszg sie tylko do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie zaznaczono, ze prébki
zostaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.
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Zleceniodawca ID: 2254
Miejska Spétka Komunalna Sp. z 0.0. w Imielinie
ul. Imielinska 87
41-407 Imielin
Podstawa realizacji
Umowa z dnia: 2021-12-06 nr 12/2021/SGS, numer systemowy: 23000380
Obszar badarn: obszar regulowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spefnienia wymagarn
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
prébki zleceniodawcy
012519/02/2023 Sklep spozywezy, ul. Orla Woda uzdatniona
Kran na zapleczu
Nt laboratorving Dane zwigzane z pobieraniem prébek
prébki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
012519/02/2023 2023-02-03, godz.10:04 Wojciech Anusiewicz - Przedstawiciel PN-ISO 5667-5:2017-10 (A);
Laboratorium PN-EN ISO 19458:2007 (A)
Ocena organoleptyczna wykonana podczas pobierania préobki
Barwa: brak Metnosé: brak Zapach: brak
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / prdbkajednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakoriczenia badan
2023-02-03, godz.13:45 2023-02-03 2023-02-07
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. 0. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 mgr Katarzyna Gilowska
NIP: 5860005608 iali i i
Ealbioratonum SCS Ptk specjalista ds. projektéw srodowiskowych
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500, fax: 32 4472072
Polske 5 Env wnent, Health & Safety
il Jans Kanmierza 3 | Lokalizacje: Laboratoria:
S Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 1 +48 32 449 2500 f+48 71 358 7562 Dziatdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 449 2500 f+48 17 2411391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
Szczecin 70-661, Gdanska 16 B 1 +48 91 421 3517 f+48 91 421 3517

www.pl.sgs.com

Member of the SGS Group [SGS SA)

NIP 586-000-56-08, REGON 000144258, Sad Rejonowy dla M. 1. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS 0000027334
Kapitat zakiadowy 27 167 800,00 zi
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BB =4 Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiagciwosci korozyjnych wody. W odniesieniu do wody

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartoéé minimalna moze zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody
rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogate] w ditienek wegla lub sztucznie wzbogacone] ditlenkiem wegla warto$é
minimalna moze by¢ nizsza.

Bigzic W punkcle czerpalnym u konsumenta, jezeli woda Jest dezynfekowana chiorem lub jego zwiazkami; Dopuszczalne stezenie wolnego
chloru w zblorniku magazynujacym wodg w Srodkach transportu lgdowego, powietrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/I.

NEACA W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazyé do osiagniecia wartoscl parametrycznej
nieprzekraczajace] 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnoscl) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentéw i
bez nieprawidiowych zmian.

BZACHA” Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranle konsumenta — do15 mg PYI; Akceptowalna przez konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.

A Akceptowalna przez konsumentéw | bez nieprawidlowych zmian.

Azl Warunek: [azotany/50+[azotyny)/3=<1,gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanéw (NO ) | azotynéw
(NO,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzle uzdatnione] wprowadzonej do sieci wodociggowe] lub innych urzgdzen dystrybucii nie
moze przekracza¢ wartoéci 0,10 mg/l.

1o Zaleca slg, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczala:

- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociagowej,
— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

S0 ZIC parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenle agresywnych wiasciwoscl korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25 °C

i Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk
(NPL)/100 ml nalezy wykonaé badanie parametru E.coli | enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4
rozporzgdzenia.

zic Nalezy badaé w wodzie pochodzace] z ujgt powlerzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekraczenia
dopuszczalnych wartoéci nalezy zbadag, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnoéci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptosporidium.

Normal/procedura badawcza Data, wersja l/lub Informacje dodatkowe

PB-DPP-27 Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 21,01,2021 .

PN-EN ISO 10523:2012 Temperatura pomiaru pH: 7.1°C.

PN-EN 27888:1999 Temperatura pomiaru PEW: 7.1°C. Korekta za pomocq urzgdzenia do kompensacji wplywu temperatury

PN-EN 1622:2008 Metoda uproszczona, parzysta, wybér nlewymuszony

Objaénlenia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazano inaczej badania wykenywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiaéciwego PPIS (Tychy, decyzja nr NS-HK.8011.4.36.2022 z dnia 26.10.2022r.)
Miejsce wykonania badaf: TE - teren; PS - Pszczyna
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionkg pochyla.
# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajq uzyskanie wyniku poza doinym zakresem pomiarowym metody, gdzie pedana wartosé to
dolna granica oznaczalnoici (y) wraz z odpowiadajaca te] wartoci niepewnoécig (y£U) (w przypadku llociowych analiz fizykochemicznych).
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru opiera sig na nispewnoéci standardowe] pomnozone| przez wspélczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnoéci
okolo 85%. Dla analiz mikrobiologicznych oszacowano zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04 - polaczong niepewnoé¢ standardows uznano za
réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalno$cl wewnatrzlaboratoryjnej.Niepewnoéé podano dla analizy. Niepewnoé¢ pobierania prébki wynosi
25%.
Autoryzowat:
KM - mgr inz. Marcin Ku$ - Kierownik Operacyjny Laboratorium

SGS Polska Sp. z 0, o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5880005600
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami $wiadczenia Usiug (OWSU stanowig element oferty, dostgpne 84 na stronie;
hitps:/iwww.sgs.plipl-pliterms-and-conditions), w oparciu o kiére zrealizowano uslugg. Nalezy zwrécié szczeg6ing uwage na zagadnienia dotyczgce odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykcji zawarle w OWSU.

Uslugg zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcs | wedlug Jego wskazéwaek, jesli
takowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego treéci, formy i wyglgdu jest niezgodne | pedlega Sciganiu w éwielle prawa.
Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w calodci, koplowanie czgéclowe jest dopuszczaine pe uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badari | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnosza sig tylke do badanych prébek. W przypadku, gdy w dokumencie Zaznaczono, 2e probki
zoslaly pobrane przez przedslawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za pochodzenie, 8pasdb pobrania i reprezentatywnosé prébki.



